
Istniejąca LAN

Stanowisko rejestrujące na 
powierzchni

videorejestrator
Komputery w sieci zakładowej

ZAŁĄCZNIK NR 1a
DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Południowy Koncern Węglowy S.A.

Zakład Górniczy Sobieski

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ UKŁADU 
MONITORINGU I NADZORU PRACY GŁÓWNEJ ODSTAWY 

TAŚMOWEJ NA DOLE

Dodatkowe stanowisko do 
uruchomienia
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STANOWISKO NADZORU DOŁOWEGO

KAMERY CCTv w 
rozdzielni

KAMERY CCTv

KAMERY CCTv KAMERY CCTv

KAMERY CCTv KAMERY CCTv

KAMERY CCTv
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Istniejąca przełącznica  –
do modernizacji

Rozdzielnia R-60
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KAMERY CCTv
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przełącznica7

Orientacyjna długość kabla 
optycznego do kamery

Orientacyjne odległości pomiędzy 
węzłami(przełącznicami) projektowanej 

magistrali /il.włókien

Urządzenia i sieci 
istniejące

Projektowane 
urządzenia i sieci 

Orientacyjne miejsce 
zainstalowania kamer 

(napędy)

Zalecany format 
wydruku A3

krosownica

4 U

3 U
UPS

LCD

KDME


