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Sprawa nr 38/2009/EEZP/MZ 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę przenośnika taśmowego B-1200 z wyposaŜeniem elektrycznym i automatyką dla 
potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” 

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawę przenośnika taśmowego B-
1200 z wyposaŜeniem elektrycznym i automatyką dla potrzeb Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.- Zakład Górniczy SOBIESKI” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie 
 
W związku z wystąpieniem nieścisłości w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
dotyczących sprawy nr 38/2009/EEZP/MZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści 
specyfikacji zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt. 18 str.27 jest 
wyspecyfikowany wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typ WSA-40 natomiast w załączniku nr la 
pkt. 18 str. 40 to samo urządzenie opisane jest jako wyłącznik stycznikowy w wykonaniu 
normalnym typu WSA 40P . 
Powołując się na powyŜsze w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych Art. 38 ust. 1-2 zwracamy się z zapytaniem o wyjaśnienie naszych wątpliwości 
 
 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia treści specyfikacji.  
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 18 brzmi „Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu  
WSA-40  -1 szt. lub równowaŜny tj:”, oraz Załącznik nr 1a do SIWZ pkt. 18. powinien brzmieć 
„Wył ącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA-40  -1 szt. lub równowaŜny tj:”.  
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ dotyczące Załącznika nr 1a do SIWZ pkt. 18.  
 


