Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

WYMAGANIA OFERTOWE

I. Zamawiajgey:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

I1. Opis przedmiotu zaméwienia:
»Ustugi w zakresie eksploatacji urzadzed i sieci cieplowniczych, elektrycznych,
wodnokanalizacyjnych Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.”

Kod CPV:

45259000-7  Uslugi remontéw i konserwacji zakladdw

50700000-2  Uslugi w zakresie napraw i konserwagji instalacji budynkowych
PKWiU:

45.31 Roboty zwiazane z montazem instalacji elektrycznych i osprzgtu elektrycznego
45.33 Roboty instalacyjne gazowe, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i centralnego ogrzewania

Szczegélowy zakres rzeczowy przedmioty zaméwienia, w tym wymagania techmiczme i organizacyjne, okresta
zalgcznik nr 1.

H1. Opis przygetowania oferty
1. Oferta musi by¢ sporzgdzona w jgzyku polskim, pismem czytelnym i posiadaé date jej
sporzadzenia.
2. Kazdy oferent moze ztozyé w konkretnym przetargu tylko jedna oferte.
3.0ferta oraz wszystkie wymagane zalaczniki wymagaja podpisu o0s6b uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dotacza do oferty jako zalqcznik kopie jakiego$ dokumentu, kopia
winna  by¢  poswiadczona na  kazde] zapisane] stronie  dokumentu  klauzula
»Za zgodnos¢ z oryginalem™ przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pelnomocnictw, oferta winna zawieraé oryginaly lub kserokopie
udzielonych pelnomocnictw.
6. Kilku oferentéw moze zlozy¢ oferte wspolna, w tym przypadku oferenci ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy oferte sklada kilku oferentéw wspélnie, oferenci ustanawiaja pelnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane
zalgczniki muszgq by¢ podpisane przez osobe uprawniong do skladania o$wiadczen woli
i zaciggania zobowigzan w imieniu oferentow.
8. Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem o0s6b
podpisujacych oferte.
9. Oferte nalezy sporzadzi¢ w dwdch odrebnych czesciach: technicznej 1 handlowej i ztozyé
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposéb okreslony w
wymaganiach ofertowych.
10. Kazda z czgsei oferty wraz z odpowiednimi dla niej zalacznikami uwlozona w kolejnosci zgodnie
Z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna by¢ trwale spieta lub zszyta
w sposob uniemozliwiajgcy dekompletacje zawartosci danej czesei oferty.
11. Kazda z czgéci oferty musi zawieraé spis tresci.
12. Wszystkie strony kazdej z czesci oferty, zawierajace jakiekolwiek teksty, znaki czy rysunki,
muszg by¢ oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Czgé¢ techniczna oferty musi zawieraé:

a) nazwe 1 siedzibg oferenta;

b} date sporzadzenia oferty; f
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Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

c) przedmiot oferty

d) termin wykonania przedmiotu zamoéwienia

) warunki transportu;

f) warunki i okres gwarancji;

g) oswiadczenie oferenta, ze ushiga jest wolna od wad prawnych;

h) kserokopie:

- uprawnien pracownikéw ktorzy bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
- uprawnien dozoru ktorzy beda uczestmiczyé w wykonywaniu zamowienia

j) oéwiadczenie, ze oferent posiada niezbedna wiedz¢ 1 doswiadczenie oraz dysponuje

potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

k) oéwiadczenie, ze oferent posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy naktadajg obowiazek posiadania takich uprawnien;

I) wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych rowniez
wykonywanych ustug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem okreslonym jako termin
zlozenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem ustugom stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem
ich wartodci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zataczenia dokumentow
potwierdzajacych, ze ushugi, dostawy lub roboty budowlane zostaly nalezycie wykonane;

1) wykaz oséb i podmiotow, kiére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia,
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakres wykonywanych prze nich czynnosci;
m) wykaz (wraz z zataczeniem kserokopii) dokumentéw stwierdzajacych, ze osoby, ktére
beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli
ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien.

14. Cze¢s¢ handlowa oferty musi zawieraé:

a) dane oferenta: pelna nazwa oferenta, skrét nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy,
nr telefonu, nr faksu, e-mail, wskazanie osoby upowaznionej do kontaktu w sprawie
przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
b) date sporzadzenia oferty;
¢) przedmiot oferty,
d) ofertg cenowa, sporzadzona wg zalacznika nr 4.

¢) kserokopia aktualnego odpisu z wiadciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert;

f) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego brak zalegloéci w oplacaniu podatkéw, oplat lub zaswiadczenie
o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roztozenia na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymaniu w calodci wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert;

g) kserokopia aktualnego zaswiadczenia wihasciwego oddziatu Zaktaduy Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych
odpowiednio, 7e oferent nie zalega w oplacaniu skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i
spoteczne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub
roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wiasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
skladania ofert;

h) kserokopia dokumentu REGON;
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1) kserokopia dokumentu NiP;

J) dowéd wplacenia wadium:

k) dowod wykupu wymagan ofertowych;

I) warunki ptatnosci:

Wymagany minimalny termin platnogei faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datg zaplaty przyjmuje sie dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

1) forma platnosei — przelew:;

m) termin zwigzania oferta - 60 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna sie wraz

z uplywem terminu skiadania ofert (dzien, w ktérym uplywa termin skladania ofert jest

pierwszym dniem terminu zwiazania oferta) ;

n) o$wiadczenie, ze oferent znajduje sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajace;

wykonanie zaméwienia;

0) o$wiadczenie, ze oferent zapoznal si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je

bez zastrzezen;

p) oswiadczenie, ze oferent wyraza zgode na podpisanie umowy zgodnie z zalaczonym

wzorem,

q) termin wykonania zaméwienia;

r) okres gwarancji.
15. W przypadku kiedy kilka podmiotéw sklada ofert¢ wspolnie, do oferty nalezy zalaczy¢
dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, — wystawione indywidualnie na kazdy
z podmiotdw.
16. W przypadku, gdy oferta oferentéw wystepujacych wspélnie zostanie przyjeta, przed
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zaméwienia nalezy przedstawié umowe
konsorcjum.
17. Jezeli oferent ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw okreSlonych w ust. 14 pkt e, f g, sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio,
ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci — wystawiony nie wczeéniej niz
6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert,
b) nic zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skiadek na ubezpicczenie spoleczne i zdrowotne albo
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz
3 miesigee przed uplywem terminu skiadania ofert.
Jesli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym oferent ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym
oSwiadezenie zlozone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
ktérym oferent ma siedzibe lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporzadzone w jezyku obeym sq skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce skiadania ofert
1. Ofertg nalezy zlozyé w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydzial Umow (budynek centrali telefonicznej), -
pokéj nr g do dnia 4505@359‘? ...... godz... %00 ..
Na opakowaniu oferty nalezy umiescié:

a) Nazwe i siedzibe oferenta

b) Nazwg i siedzibg Zamawiajacego
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¢) napis: ,Nr przetargu:........
Przetarg na: ,,Ushigi w zakresie eksploatacji urzgdzen i sieci cieplowniczych,
elektrycznych, wodnokanalizacyj nych Poludriowego Koncernu Weglowego S.A.”
2. Odpowiedzialnosé za prawidtowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty zlozone po terminie bedz zwrécone oferentom bez otwierania.
4. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do sktadania ofert zmodyfikowaé tres¢ wymagan ofertowych opisujac je klauzulg
~ZMIANA”. Dokonane w ten sposéb uzupelnienie stanie si¢ czescia wymagan ofertowych,
zostanie przekazane oferentom i bedzie dla nich wigzgee,
5. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uplywem terminu do skladania ofert. Zmiany
nalezy ziozy¢ wedtug takich samych zasadach Jak skiadana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystepujacy do przetargu winien wnie§¢ wadium w wysokosct 42 600,00 zt  (stownie:
czterdziesci dwa tysiace szes¢set z1) w terminie do dnia poprzedzajgcego komisyjne otwarcie ofert.
2. Wplaty wadium nalezy dokonaé na konto: Poludniowy Koncern Weglowy S.A. ING Bank $laski
SA w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375,

z wpisaniem na dowodzie wplaty hasla: . Wadium na przetarg- , Eksploatacja urzadzefi i sieci
cieplowniczych, elektrycznych, wodnokanalizacyjnych Poludniowego Koncernu Weglowego S.A”
3. Oferent wnosi wadium w jednej z ponizej podanych form:

a) pieniadz

b) gwarancje bankowe (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania ofertg ,
okreslony w pkt IIT podpunkt 14 lit.m),

¢) porgczenia bankowe (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania oferta ,
okreslony w pkt Il podpunkt 14 lit.m),

d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwiazania oferta
okreslony w pkt ITI podpunkt 14 lit.m),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksiggowanie) na poczet wadium, wymagalnych
na dzien wniesienia wadium zobowigzaf Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. wobec
oferenta, na podstawie o$wiadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, ¢, d, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu Finansowego pokdj nr 6 w
budynku centrali telefonicznej Poludniowego Koncermu Weglowego S.A. w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginatu dokumentu, przed uptywem terminu okreslonego w pkt 1.
Kopig dokumentu z potwierdzeniem jego zlozenia u Zamawiajacego nalezy zalaczy¢ do oferty.
5.Za termin wniesienie wadium uwaza sie:

a) uznanie rachunku bankowego Zamawiajacego,

b) dzien zlozenia oryginalu dokumentow wymienionych w punkcie 3 ust. b — d w Wydziale
Finansowym Zamawiajacego.

VL Zwrot wadium

[. Zwrot wadium oferentom, ktérych oferty nie zostaly wybrane w wyniku przetargu, powinien
nastapi¢ niezwlocznie po zakoficzeniu przetargy, nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni po terminie
rozstrzygniecia przetargu.

2. Oferentowi, ktory wygrat przetarg, zamawiajacy zwraca wadium w terminie do 3 dni po
ZAWarci umowy.

3. Wadium bedzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostato wniesione.

4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofniecia lub zmiany oferty po rozpoczeciu przetargu,

Z zastrzezeniem, ze zmiana oferty moze nastapié tylko w drodze negocjacji pomigdzy oferentem

i komisja, lub uchylenia si¢ przez oferenta, ktory przetarg wygrat, od zawarcia umowy.
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VIL. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:
Od dnia zawarcia umowy do 31.07.2010r.

VIIL Projekt umowy
Przy okreflaniu warunkéw oferty oferent powinien zapozna¢ si¢ z projektem umowy
Zamawiajacego.

IX. Tryb udzielania wyjasnien
- Wszelkich wyjasnien dotyczacych przetargu udzielaja;
a) w sprawach technicznych:
Lucjan Kogut, tel. 032 618 55 53
Robert Ziamo, tel. 032 627 04 02
b) w sprawach formalgo-prawnych:
Wydziat Umow: tel. U3 5%4 > 40861

X. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ziozonych do przetargu ofert nastapi w dniu 2,0,0?)?.6090 godz. ... LT

w Poludniowym Koncernie Weglowym S A w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkie; 37,

w budynku ‘iynaz‘q{,bug " P :

2. Otwarcie oferty jest jawne.

3. Komisja w obecnosci przybylych oferentow:

a) stwierdza prawidtowos$¢ ogloszenia przetargu oraz liczbe otrzymanych ofert, liczbe ofert

zlozonych po wyznaczonym terminie ich sktadania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejnosci ich zlozenia;

¢) po otwarciu kazdej z ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy oferentow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarangcji 1 warunkow
ptatnosci zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje si¢ w sytuaciji, gdy formularz oferty
handlowej zawiera powyzej 20 pozycji cen jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentéw o przewidywanym terminie zakonczenia postgpowania.

XL Czgs¢ niejawna przetargu,
l. W czgsci niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod wzgledem formalnym
i okresla braki w ofertach.
2. Komisja wzywa réwnoczesnie oferentow (faks, e-mail), kiérzy w okreslonym terminie nie
ztozyli oswiadczen lub dokumentéw okreslonych w wymaganiach ofertowych, [ub ktorzy zlozyli
dokumenty zawierajace bledy, do ich uzupelnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie
zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzaé
spelnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy/ushugi wymagan okre§lonych w
wymaganiach ofertowych nie poznie) niz w dniu wyznaczonym jako termin uzupeinienia
oswiadczen lub dokumentow.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:

- zZlozone po wyznaczonym terminie,

- gdy nie wniesiono wadium,

- ktére pomimo wyznaczonego terminu ich uzupelnienia nie speiniajg warunkow

formalnych okreslonych w wymaganiach ofertowych,
- gdy z analizy merytorycznej wynika, ze oferty nie odpowiadajg warunkom przetargu
przyjetym w wymaganiach ofertowych.
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Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

5. W przypadku podjecia decyzji o przeprowadzenin negocjacji Komisja zaprasza oferentéw,
ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu, na ten sam dzief i te sama godzing,
a nastepnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejnosci ustalonej w drodze losowania,

6. Z przebiegu negocjacji sporzadza sig protokél.

XIL Kryteria oceny ofert, zgodnie z ktorymi Komisja bedzie oceniaé oferty
1. Cena za przedmiot oferty - waga 100 %

XIIT. Rozstrzygnigcie przetargu

1. Postgpowanie przetargowe jest poufhe.

2. Zakonhczenie postgpowania przetargowego powinno nastapié w okresie nie dluzszym niz
45 dni od daty otwarcia ofert.

3. Decyzje o przyjeciu oferty podejmuje Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S A,

4. Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. podejmuje decyzje o uniewaznieniu przetargu
lub jego czgsci bez podania przyczyny.

5. Zarzad Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. nie ma obowiazku udzielania oferentom
wyjasnien w sprawie motywéw wyboru oferty.

6. Niezwlocznie po zakoficzeniu przetargu oferenci zostang powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.

8. Oferta nie podlega zwrotowi.

9. Opiata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Udzielenie zaméwienia na ustugi, wymaga wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci:
1) gwarancji bankowej lub
2) poreczenia bankowego, lub
3) gwarancji ubezpieczeniowe;.
2. Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w wysokosci 71 000,00 zt
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tymilu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez oferenta, z ktérym zawarto umowe.

XV. Postanewienia koficowe

1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunkow realizacji
zamowienia z oferentami, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu.

Zalaczniki;

zal. nr 1 - Szczegdlowy zakres rzeczowy — wg przedmiotu zaméwienia.

zal. nr 2 - Wzér formularza oferty technicznej.

zal. nr 3 - Wzér formularza oferty handlowe;.

zal. nr 4 — Oferta cenowa

zal. nr 5 - Wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat,
zat. nr 6 - Projekt umowy g OREZEQ&EQ, zgmowienia.
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Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaoworznie

Zatqcznik nr 1 do wymagan ofertowych

SZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY — wg przedmiotu zaméwienia

L Specyfikacja przedmiotu zaméwienia:

Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia.

I. Przedmiotem przetargu jest wylonienie firmy wykonujacej uslugi na rzecz Poludniowego
Koncernu Weglowego S.A., na ktére skladaja sig:

A. Zaklad Gérniczy Sobieski w Jaworznie.

1. W zakresie cksploatacji urzadzen, sieci i instalacji cieplowniczych.

a)
b)
c)

d)
e)

biezaca eksploatacja, konserwacja i naprawy magistrali cieplowniczych z rozdzielni ciepla SCE
Jaworzno III Sp. z 0,0, do poszezegdinych rejonéw ZG Sobieski,

biezace utrzymanie ruchu, konserwacja i naprawy sieci cieplowniczych i weztdw cieplnych na
terenie poszezegdlnych rejonéw oraz obiektéw ZG Sobieski zasilanych z w/w sieci,

obstuga, naprawa i konserwacja wymiennikow ciepia i przygotowanie wody kapielowej w tazniach
gomiczych Rejon Pilsudski i Sobieski,

biezaca eksploatacja instalacji c.o. w budynkach socjalnych i biurowych Centrum oraz ZG Sobieski,
kontrola wlasciwego wykorzystania dostarczonej energii cieplnej.

2. W zakresie eksploatacji sieci i instalacji wodnokanalizacyjnych oraz instalacji p.poz.

a)
b)

c)

biezaca eksploatacja, konserwacja i naprawy sieci i instalacji wod-kan oraz instalacji p.poz zasilanej
wodg pitna w obiektach Centrum oraz ZG Sobieski,

biezaca eksploatacja, konserwacja i naprawy sieci i instalacji p.poz zasilanych woda przemystowa w
tazniach gémiczych Rejon Pilsudski i Sobieski z wylaczeniem udrazniania kanalizacji,

biezaca eksploatacja, konserwacja i naprawy instalacji sieci wody pitnej i p.poz zasilanej woda pitna
na terenie Rejondw Pilsudski i Sobieski oraz szybu Leopold,

3. W zakresie eksploatacji elektrycznych i odgromowych.

a)

b)

c)
d)

biezaca ecksploatacja, konserwacja i naprawy mstalacji odgromowej i elektrycznej oraz sieci
elektrycznych zasilajacych zewnetrzne oswietlenie w budynkach socjalnych t biurowych Centrum
oraz Z( Sobieski,

wykonanie okresowych przegladow instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach socjalnych
i biurowych Centrum oraz ZG Sobieski,

wykonywanie pomiardw i sporzadzanie protokoléw z okresowych kontroli i pomiardw
wykonywanych wg obowigzujacych w tym zakresie przepisow i przekazanie ich Zamawiajacemu
usuwanie usterek stwierdzonych w czasie kontroli.

4, Planowe remonty oraz inferwencyjne usuwanie awarii ma urzadzeniach, sieciach i instalacjach
wymienionych powyzej na pisemne zlecenie Zamawiajgcego. Realizacja tych ustug wymagac bedzie
zakupu, dostawy i montazu urzadzen wraz z oddaniem ich do eksploatacji

B. Zaklad Gérniczy Janina w Libigzu.
1. W zakresie eksploatacji urzadzen, sieci i instalacji cieplowniczych.

a)
b)

<)
d)

e)

obstuga stacji wymiennikow c.0. w tazni gomiczej, cechowni, budynku administracyjnym przy
cechowni, budynku administracyjnym k/bramy Libiaz, magazynie, KSRG

biezaca cksploatacja, przeglady, naprawy, konserwacje instalacji ¢.o. w obiektach socjalnych,
biurowych, warsztatowych, nadszybiach, maszynach wyciagowych

biezaca eksploatacja, przeglady, naprawy, konserwacje instalacji c.w.u. w laZni gorniczej
biezaca eksploatacja, przeglady, naprawy, konserwacje instalacji nagrzewnic szybow 3 i 4
obstuga instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiekcie tazni gorniczej
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2. W zakresie eksploatacji sieci i instalacji wodnokanalizacyjnych oraz instalacji p.poz.

a) biezaca eksploatacja, konserwacja i naprawy sieci, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji
p-poz zasilanych woda pitng ze Zrédet dofowych lub z rurociaggu RPWiK Chrzanow

b} obstuga hydroforu w tazni gémiczej podczas kapieli zalogi

¢) obsluga, konserwacje i naprawy dystrybutoréw uzdatnione) wody pitnej.

Planowe remonty oraz interwencyjne usuwanie awarii na urzadzeniach, sieciach i instalacjach

wymienionych powyzej na pisemne zlecenie Zamawiajacego. Realizacja tych ushug wymagaé bedzie-

zakupu, dostawy i montazu urzadzen wraz z oddaniem ich do eksploatacji

11. Szezegblowy zakres ustug zwiazanych obslugs, napraws i konserwacjg urzadzen, sieci
i instalacji:

A. Obiekty Centrum w Jaworzaie.

1. Przeglad i konserwacja instalacji odbiorczych w budynkach Centrum
a) wykaz instalacji

wewngtrzne instalacje CO, wod-kan i elektryczne w budynkach Zarzadu, Ksiegowosci i Centrali
telefonicznej (instalacja CO 2 x w roku — przed i po sezonie grzewczym)
instalacja oswietlenia zewngtrznego

b) zakres ushugi
-

kontrola szczelnosci w instalacjach CO i wod-kan,

kontrola sprawnosci technicznej armatury odcinajace] i regulacyjnej,

ogledziny instalac)i odbiorezych ze szezegdinym uwzglednieniem czynnikow wplywajacych na
bezpieczenistwo ich uzytkowania,

kontrola i konserwacja oswietlenia, wymiana uszkodzonych Zrodet Swiatla,

kontrola i konserwacja rozdzielft elektrycznych w budynkach,

kontrola stanu technicznego zabezpieczen i polaczed elektrycznych,

odczyty wskazan urzadzefi kontrolno-pomiarowych

2. Przeglad i konserwacja wezla cieptowniczego ,Zarzad”
a) wykaz wzadzen

wezet cieplowniczy ,,Zarzad” pracujacy dla potrzeb ogrzewania budynkéw Zarzadu,
Ksiggowosci i Centrali telefonicznej

b) zakres ushugi (2 x w roku — przed i po sezonie grzewczym)

kontrola parametréw nosnika ciepla po stronie zasilania z sieci miejskiej,
kontrola parametréw nosdnika ciepia za wymiennikiem,

niezb¢dne czynnosei regulacyine,

kontrola stanu technicznego wymiennikéw typu JAD,

kontrola stanu technicznego naczyf wzbiorczych,

kontrola stanu technicznego rozdzielaczy ciepla,

kontrola stanu techniczmego pomp obiegowych w weZle,

uzupelnienie wody w instalacji odbiorczej,

proba dzialania zawordw bezpieczenstwa,

okresowe czyszczenie filtrow,

odezyty wskazan urzadzeni kontrolno-pomiarowych,

ustawianie nastaw na regulatora pogodowego zainstalowanego w wezle ciepinym

B. Zaktad Goérniczy Sobieski w Jaworznie.

1.

Obsluga, naprawa i konserwacja stacji wymiennikéw ciepia pracujacych dia potrzeb cieplej wody
uiythowej oraz ogrzewania laZni gdérmiczych, przygotowanie wody kapielowej w IlaZniach,
gotowosé serwisowa

a) wykaz urzadzen

stacja wymiennikéw ciepla c.w.u. ,Nowa Laznia” Rejon Sobieski
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stacja wymiennikéw ciepta c.w.u. ,,Stara Laznia” Rejon Sobieski

stacja wymiennikdw ciepia c.w.u. ,,GOme wymienniki” Rejon Sobieski

stacja wymienntkéw ciepta c.w.u. w budynku administracyjnym Rejon Sobieski
stacia wymiennikéw ciepta c.w.u. w budynku taZni gémiczej Rejon Pitsudski
stacja wymiennikow ciepta c.w.u. w budynku laboratorium przy ul. Krakowskiej
stacja wymiennikéw cieplta CO. ,Nowa Laznia” Rejon Sobieski

stacja wymiennikéw ciepta CO ,,Stara Laznia” Rejon Sobieski

stacja wymiennikéw ciepta CO w budynku faZni gorniczej Rejon Pitsudski
agregat grzewczo-wentylacyjny Nowa LaZnia” Rejon Sobieski

agregaty grzewczo-wentylacyjne Nowa Laznia” Rejon Sobieski (4 szt.)

b) zakres ustugi

kontrola parametréw nofnika ciepla po stronie zasilania z sieci miejskiej,

kontrola parametrow nosnika ciepla za wymiennikiem,

niezbedne czynnosci regulacyjne,

kontrola stanu technicznego wymiennikéw typu JAD,

kontrola stanu technicznego naczyn wzbiorczych,

kontrola stanu technicznego rozdzielaczy ciepla,

kontrola stanu technicznego pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w stacji wymiennikow,
kontrola stanu technicznego zasobnikéw cieplej wody,

uzupelnienie wody w instalacji odbiorczej,

proba dziatania zawordw bezpieczenistwa,

okresowe czyszczenie filirdw,

odczyty wskazan urzadzen kontrolno-pomiarowych,

kontrola parametréw wody zimnej zasilajacej c.w.u. do kapieli zatogi,

zapewnienie gotowosci serwisowej— czas reakcji na zgloszenie awarii zgodnie z oferta
techniczna.

2. Przeglad i komserwacja stacji wymiennikéw ciepla pracujacych dia potrzeb centralnego
ogrzewania (z wylaczeniem tazni gérniczych)
a) wykaz urzadzen

¢ stacja wymiennikdw ciepta CO w budynku administracyjnym Rejon Sobieski

+ stacja wymiennikdw ciepta CO w budynku lampiarni Rejon Sobieski

e stacja wymiennikéw ciepta CO. ,,Sala narad” Rejon Pitsudski.

* stacja wymiennikéw ciepta CO. w budynku biurowym ,,Unirem” Rejon Pitsudski

e stacja wymiennikow ciepla CO. w budynku laboratorium przy ul. Krakowskiej
b) =zakres ushugi

¢ kontrola parametrow czynnika grzewczego po stronie zasilania z sieci miejskiej,

¢ niezbedne czynnosci regulacyjne,

¢ kontrola stanu technicznego wymiennikéw typu JAD,

¢ kontrola stanu technicznego naczyn wzbiorczych,

¢ kontrola stanu technicznego rozdzielaczy ciepta,

¢ kontrola stanu technicznego pomp obiegowych w stacji wymiennikéw,

¢ uzupetnienie wody w instalacji odbiorczej,

s proba dziatania zaworéw bezpieczensiwa,

e okresowe czyszczenie filtrow,

odezyty wskazan urzadzen kontrolno-pomiarowych,

3. Przeglad i konserwacja calorocznych magistral cieplowniczych.
a} wykaz sieci

magistrala ciepfownicza od komory pomiarowej ,,Chopina” SCE Jaworzno do wezla giéwnego
Rejonu Sobieski
magistrala cieplownicza od wezta gidéwnego do budynkéw lazni gérniczych Rejonu Sobieski,
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* magistrala cieplownicza od pomostu do szybu Traugutt do budynku administracyjnego Rejon
Sobieski
* magistrala cieplownicza od stacji rozdziafu ciepla SCE Jaworzno do budynku fazni gérniczej
Rejon Pitsudski
b} zakres ustugi
kontrola szczelnosei rurociggow,
kontrola stanu technicznego izolacji termiczne;,
kontrola stanu technicznego podpor, zawiesi i naciagow,
kontrola stanu technicznego zaworéw odcinajacych, spustowych i odpowietrzajacych,
kontrola stanu technicznego kanaléw cieplowniczych,
informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidlowosciach w pracy sieci zgtaszanych
przez dostawce ciepla tj. SCE Jaworzno
Przeglad i konserwacja zimowych magistral cieplowniczych.
a} wykaz sieci
* magistrala cieplownicza od wezla gléwnego Rejonu Sobieski do Zaktadu Mechanicznej
Przerdbki Wegla i Odsiarczalini,
* magistrala cieplownicza od wezla gldéwnego Rejonu Sobieski do budynku nadszybia szybu
Sobieski 11,
magistrala cieptownicza od fazni gérniczej do budynku Stolowki Rejon Pitsudski
magistrala cieplownicza od faZni gorniczej do budynku Warsztatu Naprawy Obudowy Rejon
Pitsudski.
b} zakres ustugi
kontrola szczelnosci rurociagéw,
kontrola stanu technicznego izolacji termicznej,
kontrola stanu technicznego podpdr, zawiesi i naciagow,
kontrola stanu technicznego zaworéw odcinajacych, spustowych i odpowietrzajacych,
kontrola stanu technicznego kanatéw cieplowniczych,
kontrola stanu technicznego wezléw cieplowniczych w obiektach przemystowych zasilanych
cieptem wysokoparametrowym,
¢ informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidlowosciach w pracy sieci zglaszanych
przez dostawce ciepta fj. SCE Jaworzno

Przeglad i kenserwacja gléwnego wezla cieplowniczego Rejonu Sobieski.
a} wykaz urzadzen
+ gléwny wezel cieptowniczy Rejonu Sobieski,
b) zakres ushugi
kontrola szczelnosci rurociagéw,
kontrola stanu technicznego izolacji termiczne;j,
kontrola stanu technicznego zawordéw odeinajacych, spustowych i odpowietrzajacych,
kontrola stanu technicznego budynku wezla,
odczyty wskazan urzadzen kontrolno-pomiarowych,
informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidiowosciach w pracy sieci zglaszanych
przez dostawce ciepta tj. SCE Jaworzno

* & & ¢ & =

Przeglad i konserwacja sieci wody pitnej na terenie zakladow gorniczych.,
a} wykaz sieci
¢ rurociag wodny od studzienki wodomierzowej przy ul. Sulinskiego do budynku ,,Starej tazni”
Rejonu Sobieski (przylacze 1)
¢ rurocigg wodny od studzienki wodomierzowej przy os. Awaryjnym do budynku ,,Nowej tazni”
Rejonu Sobieski (przyfacze 2)
¢ odgalezienie rurociagu wodnego od przylacza 1 do obiektéw Qdsiarczalni,
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rurociag wodny od budynku ,,Starej tazni” Rejonu Sobieski do Zaktadu Mechanicznej Przerdbki
Wegla i nadszybia szybu Sobieski 1],

rurociag wodny od studzienki wodomierzowej przy ul. Krakowskiej do budynku fazni gémiczej
Rejonu Pitsudski,

zbiornik wody rezerwowej Rejon Pilsudski,

rurociag wodny od budynku Yazni gérniczej Rejonu Pitsudski do budynku nadszybia szybu
Helena,

rurociagg wodny od budynku taZni gériczej Rejonu Pitsudski do Warsztatu Naprawy Obudowy i
budynku stolowki

rurocigg wodny od studzienki wodomierzowej przy ul. Sportowej do budynku laboratorium,
rurociag wodny od studzienki wodomierzowej przy ul. Grunwaldzkiej do obiektéw szybu
Leopold.

b) zakres ustugi

kontrola szczelnosci rurociagdw,

kontrola stanu technicznego zbiornika wody rezerwowej,

kontrola stanu technicznego wodomierzy, zasuw, zaworéw zwrotnych, zaworéw spustowych,
filtréw, odmulaczy i pozostatej armatury,

kontrola stanu technicznego studzienek,

kontrola stanu technicznego sieci ppoz. i hydrantéw zasilanych woda pitna,

informowanie Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach w pracy sieci zgtaszanych
przez dostawcg wody tj. MPWiK Jaworzno

C. Zakiad Gérniczy Janina w Libigzu.

1. Obsluga, naprawa i konserwacja stacji wymiennikéw ciepla pracujgcych dla potrzeb ogrzewania
laini gorniczej, obsluga, naprawa i konserwacja hydroforu do przygotowania wody kapielowej w
laini, gotowosé serwisowa.

a) wykaz urzadzen

stacia wymiennikéw ciepta CO w taZni gorniczej
stacja wentylacyjno-klimatyzacyjna w lazni gérnicze;j
stacja hydroforowa do utrzymania wiasciwych parametréw wody kapielowej

b) zakres ushigi

e & & » - & 8

kontrola parametréw nosnika ciepla na zasilaniu z rurociagu NSE Sp. z 0.0.

kontrola parametréw nosnika ciepla za wymiennikiem,

niezbg¢dne czynnodei regulacyjne,

kontrola stanu technicznego wymiennikéw plytowych, pomp obiegowych na niskim parametrze
oraz pozostalej armatury i aparatury kontrolno — pomiarowej w stacji wymiennikéw
uznpebnienie wody w instalacji odbiorczej

proba dziatania zawordw bezpieczefistwa

okresowe czyszczenie filtrow

odczyty wskazan urzadzen kontrolno-pomiarowych

kontrola stanu technicznego hydroforu do regulacji ci$nienia wody zimnej przeznaczonej do
kapieli

kontrola parametréw wody zimnej zasilajacej c.w.u. do kapieli zatogi

wiaczanie hydroforu w przypadku spadku ci$nienia wody podczas trwania kapieli
zapewnienie gotowosci serwisowej — czas reakcji na zgloszenie awarii zgodnie z oferta
techniczna.

2. Przegiagd i komserwacja stacji wymiennikéw ciepla pracujgcych dila potrzeb centralnego
ogrzewania (Z wylgczeniem lazni gdrniczych).
a) wykaz urzadzen

stacja wymiennikow ciepta CO w cechowni

Przetarg nr 9@109 11

s Ustugi w zakresie eksploatacji urzadzen i sieci cieplowniczych, elekirycanych, wodnokanalizacyjnych
Potudniowege Koncernu Weglowego S.A




Poludniowy Koncern Weglowy 5.4. w Jaworznie

stacja wymiennikdw ciepla CO w budynku administracyjnym przy cechowni
stacja wymiennik6w ciepla CO w budynku administracyjnym przy bramie Libigz
stacja wymiennikéw ciepta CO w budynku magazynu

stacja wymiennikow ciepla CO w budynku KSRG

b) zakres ustugi

kontrola parametréw nodnika ciepla na zasilaniu z rurociagu NSE Sp. z0.0.

kontrola parametréw nosénika ciepta za wymiennikiem,

niezbgdne czynnosci regulacyjne

kontrola stanu technicznego wymiennikéw typu JAD

kontrola stanu technicznego naczyh wzbiorczych

kontrola stanu technicznego rozdzielaczy ciepta

kontrola stanu technicznego pomp obiegowych w stacji wymiennikow

uzupetnienie wody w instalacji odbiorcze]

proba dziatania zawordw bezpieczenstwa

odczyty wskazan urzadzes kontrolno-pomiarowych

ustawianie nastaw na regulatorach pogodowych zainstalowanych w wezlach cieplnych
cechowni wraz z budynkiem administracyjnym oraz budynku administracyjnym przy bramie
Libiaz

3. Przeglad i konserwacja sieci wody pitnej na terenie zakladu gérniczego.
a) wykaz sieci

rurociag wodny od studzienki wodomierzowej RPWiK Chrzanéw przy bramie Libiaz do
zbiornika ppoz V=400 m3

rurocigg wody pitnej dotowej od szybu nr I do zbiornika ppoz V=400 m3 wraz ze studzienka
wodomierzows

sie¢ rozdzielcza do instalacji wewnairz obiektow ZG Janina

sie¢ rozdzielcza ppoz na terenie ZG Janina

zbiornik ppoz V=400m3

rurocigg wody pitnej od studzienki wodomierzowej do obicktéw przy szybie Zachodnim
rurociag wody pitnej od studzienki wodomierzowej do obiektu nastawni zdawczo-odbiorcze)
przy ul. Grzybowej

rurocigg wody pitnej od studzienki wodomierzowej do obiektu nastawni przy ul. Gérniczej
rurociag wody pitnej od studzienki wodomierzowej do obiektu posterunku kolejowego przy
ul. Lesnej

dystrybutory wody pitnej uzdatnionej

b) zakres ushugi

kontrola szczelnosci rurociagow

kontrola stanu technicznego zbiornika poz V=400m3

kontrola stanu technicznego wodomierzy, zasuw, zawordw zwrotnych, zaworéw spustowych,
filtréw, odmulaczy i pozostalej armatury

kontrola stanu technicznego studzienek

kontrola stanu technicznego sieci ppoz oraz hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych
kontrola i utrzymanie sprawnosci technicznej instalacji oraz dystrybutoréw uzdatnionej wody
pitnej

informowaniec Zamawiajacego o wszelkich nieprawidlowosciach w pracy sieci zgtaszanych
przez dostawce wody tj. RPWiK Chrzanéw.

III. Obowigzki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Gérniczego wraz z ustaleniami
organizacyjno-technicznymi zawiera zalacznik nr 3 do projektu umowy.
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Zaiqcznik nr 2 do wymagan ofertowych
WZOR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta;

2. Data sporzadzenia oferty: ...................

3. Przedmiot oferty: ............

5. Warunki transportu — transport wiasny oferenta.

6. Warunki 1 okres gwarancii: .............oooiii i

7. Oswiadczamy, ze oferowany ustuga jest wolna od wad prawnych.

8. Oswiadczamy, Ze posiadamy niezbedng wiedz¢ i doswiadczenie oraz dysponujemy
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

9. Oswiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnoéci lub
czynnosci, jezeli ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien.

10. Zalacznikami do niniejszej oferty sa;

10.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku éwiadczen okresowych lub cigglych réwniez
wykonywanych, ushug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem okreslonym jako termin
ziozema ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem ushigom stanowiacym przedmiot zamowienia,

z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow: zat nr ........
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10.2. Dokumenty potwierdzajace, ze ushigi zostaty nalezycie wykonane: zat. nr

10.3. Wykaz oséb i podmiotéw, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dos§wiadczenia

1 wyksztalcenia, niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakres
wykonywanych przez nich czynnosci: zal. nr

10.4. Wykaz (wraz z zalaczeniem kserokopii) dokumentow stwierdzajacych,

ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien:
zal mor

10.5. Kserokopie:

- uprawnien pracownikow ktérzy beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
zab nr ...

- uprawnien dozoru ktorzy beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia
zal. nr

(Pieczet 1 podpis osoby/osdb uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Poludniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie

Zatqeznik nr 3 do wymagan oferiowych

WZOR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

Dane oferenta:
peina nazwa oferenta: ... ..........ooviiiii e

......................................................................................................
......................................................................................................
NIP.
B R
...................................................................................
........................................................................................

...........................................................................................

.............................................................................................

(w  przypadku  oferentéw  wystepujqcych  wspélnie  powyisze nalezy  wypelnic
dla kazdego oferenta oddzielnie)

Data sporzadzenia oferty: ..........coiriiiiiie e

Przedmiot (zakres) Oferty: ... ....ccoovviviiiii i e,

Oferta cenowa wedlug zala(cznika-ﬁr .............
Warunki platnosci:
Minimalny termin platnosei faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datg zaplaty przyjmuje si¢ dzier obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Termin wykonania ZAmOWIEHIA: .......c.ooueieiiieeeeiiecieaeseeiiecteriecseteeesrremvossesseraenssnseesannan
OKIES EWATANCI ..cveenieeeieeiieeirrriiirrecressreseesrestres e e ssessr st erasessrasssasenssessrarnseressserssnsnses
Forma platnosei: przelew,

Termin zwigzania oferta:

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych oferta na czas wskazany w wymaganiach

ofertowych.

Oswiadczamy, ze znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniajace]
wykonanie zamowienia.

Oswiadczamy, Zze zapoznaliSmy si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzezen.

Oswiadczamy, Zze wyrazamy zgode¢ na podpisanie umowy zgodnie z zalaczonym wzorem.

13. Zalaeznikami do niniejszej oferty sa;:

[3.1. Kserokopia aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru albo aktualne
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zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie wezedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skladania ofert: zal. mr.....

13.2. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego brak zalegiosci w oplacaniu podatkéw, oplat lub zagwiadczenie o
uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub roztozenia na raty zalegtych
platnosct lub wstrzymaniu w catosci wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione
nie wczedniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert: zal. nr .....

13.3. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze oferent nie zalega w oplacaniu skladek na ubezpieczenia zdroworne

1 spoleczne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigee przed uplywem terminu
skladania ofert: zal. nr .....

13.4. Kserokopia dokumentu REGON: zat. nr ...
13.5. Kserokopia dokumentu NIP: zal. nr ...
13.6. Dowod wplacenia wadium: zal. nor ...

13.7. Dowéd wykupu wymagan ofertowych: zat. nir ...

.......................................................................................................

{Piecze¢ i podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zalgeznik nr 4 do wymagas oferiowych

Zasady platnosci za ustugi Swiadczone przez Wykonawce na rzecz Zama wiajgcego.

i. Zakres ushug zceng

Lp.

Zakres ushug

Cena netto

VAT

I.

Centrum

1

Obstuga, naprawa i konserwacja instalacji odbiorczych w budynkach
Centrum.

%

Obsiuga, naprawa i konserwacja wezta cieplowniczego ,Zarzad”.

...... %

ZG Sobieski

Obsfuga, naprawa i konserwacja stacji wymiennikow ciepta pracujacych
dia potrzeb cieplej wody uZytkowej oraz ogrzewania tazni gémiczych,
przygotowanie wody kapielowsj w faZniach, gotowos¢ serwisowa.

... Zidobe

...... %

Obstuga, naprawa i konserwacja stacji wymiennikéw ciepla pracujacych
dia potrzeb centrainego ogrzewania (z wylaczeniem tazni gémiczych).

... Ziidobe

...... %

Obstuga, naprawa i konserwacja calorocznych magistral cieplowniczych.

Obstuga, naprawa i konserwacja zimowych magistral cieplowniczych.

......... Zl/dobe
....... 2iidObe

...... %

| | a2

Obstuga, naprawa i konserwacja gldwnego wezla cieplowniczego
Rejonu Sobieski.

......... zZtidobe

Obsluga, naprawa i konserwacja sieci wody pitnej na terenie zakladow

goémiczych.

......... zi/dobe

...... %

L

Z.G Janina

Obstuga, naprawa i konserwacja stacii wymiennikéw ciepta pracujacych
dia potrzeb ogrzewania tazni gorniczej, obstuga, naprawa i konserwacia
hydroforu do przygotowania wody kapielowej w {azni, gotowosé
serwisowa.

......... zt/dobe

...... %

Obstuga, naprawa i konserwacja stacji wymiennikow ciepta pracujacych
dla potrzeb centrainego ogrzewania (z wylaczeniem tazni gdmiczych).

......... Ziidobe

...... %

Obsluga, naprawa i konserwacja sieci wody pitnej na terenie zakladu
gbrniczego.

......... Zidobe

...... %

Remonty i usuwanie awarii

Planowe remonty oraz interwencyjne usuwanie awarii na urzadzeniach,
sieciach i instalacjach wymienionych w zalaczniku nr 1 do czedc
techniczne] wymagai ofertowych wykonywane bedg na pisemne
Zlecenie Zamawiajgcego i rozliczane kosztorysem powykonawczym
z uwzglednieniem stosowanych przelicznikow dla poszczegoinych robot
wg zasad okreSlonych w  bivletynie ,ORGBUD-SERWIS’
i wg wydawnictwa ,SEKOCENBUD™

- stawka robocizny netto

- narzut kosztow agdlnych

- zysk kalkulowany

- stawka robocizny z dodatkami

- koszty zakupu (ficzone od wartosci zuzytych maleriatow)

e Zifgodz,
......... %
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Wszystkie ustugi realizowane bgda na podstawie pisemnych zlecen Zamawiajacego
okresiajacych w szczegbinosci szezegblowy zakres robét, termin realizacji oraz czasokres ich
trwania.

Ceny jednostkowe okreslone w powyzszej tabeli zostaly tak skalkulowane, ze moga one by¢
wykonywane zaréwno w dni robocze, §wiateczne, jak i ustawowo wolne od pracy bez wplywu
na zmiang tych cen.

Ceny jednostkowe dla ustug okreslonych w pozycjach I, II i III uwzgledniaja koszty
materiatdéw, ktére zostang zuzyte przez Wykonawcg w trakeie drobnych napraw wynikajacych
z biezacego uzytkowania urzadzen, sieci fub instalacji.

Wszystkie awarie urzadzen, sieci lub instalacji zauwazone przez Oferenta w trakcie ich
obstugi beda niezwlocznie zglaszane Zamawiajacemu, ktéry podejmie decyzje o sposobie
oraz terminie ich usuniecia.

2. Ceny beda stale w okresie obowigzywania umowy.

96109
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Zalqcznik nr 5 do wymagar: ofertowych

WYKAZ USLUG
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

NazZWa OFBTERLAT .. oo eeccs et e s e eeeeeeeeee e
Adres oferenta; ..o
DDl et et e

Wartosc Peha nazwa podmiotu,
zamdwienia Termin na rzecz ktorego
netto realizacji wykonywano
(bez VAT) zamowienie

Lp. Przedmiot zaméwienia

(pieczeé i podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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(wzér) Zalgeznik nr 6
do wymagan ofertowych

zawarta wdnit ... w Jaworznie pomiedzy:

Poludniowym Koncernem Weglowym S.A. z siedzibg w Jaworznie,

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

nr KRS 0000228587 — Sad Rejonowy w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS,
NIP: 6321880539,

kapitat zaktadowy: 352 040 780,00 4, kapitat wplacony: 352 040 780,00 zt,

zwany dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

b=

NIP:

kapitat zakdadowy: ........................ , kapital wplacony: ........................ ,
zwany dalej ,,Wykonaweg”

reprezentowanym przez:

1. e
2. - e
Umowa zostala zawarta na podstawie Uchwaly nr ... Zarzadu Poludniowego Koncernu
Weglowego S.A. z dnia ... zatwierdzajacej wyniki przetargu oraz protokolu

zrokowan zdnia............... .

§1

. Przedmiotem umowy jest $wiadczeme przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego ushug

okreslonych w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat ushugi zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, w szczegOlnosci przepisami Prawa Budowlanego, Energetycznego, Geologicznego
i Gomiczego oraz zapewni nadzor nad robotami przez osoby uprawnione jezeli przepisy tego
wymagaja. Zasady wykonywania robot w nuchu zakfadu gérniczego okresla zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy.

§2

. Uslugi realizowane beda na podstawie odrebnych zlecen podpisanych przez dwoch Czlonkow

Zarzadu Zamawiajacego, w ktérych okreslony zostanie zakres prac, termin wykonania oraz
szacunkowa wartos¢ realizaci zlecenia.

Wrykonawca zapewni niezbedng ilo$¢ swoich pracownikéw w celu realizacji ushug, ktorych
zakres wynikal bedzie z pisemnych zlecen Zamawiajacego.

Ceny za ustugi $wiadczone przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego zostaly okreslone
w zalaczniku nr 2. Ceny te sq state w calym okresie obowigzywania umowy.

Rozliczanie ustug wymienionych w pkt. 1, II i IIl zalacznika nr 2 bedzie nastgpowalo na
podstawie protokolu odbioru robdt potwierdzonego przez inspektora nadzoru lub inng osobg

upowazniong przez Zamawiajacego. _ __
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. Roziczanie ustug wymienionych w pkt. IV zalacznika nr 2 bedzie nastgpowato na podstawie
kosztorysu powykonawczego zweryfikowanego przez inspektora nadzoru lub inng osobe
upowazniong przez Zamawiajacego.
. Ushigi okreslone w punkcie IV zatacznika nr 2 beda odbierane w ciggu kolejnych trzech
nastepujacych po sobie dni roboczych od daty powiadomienia o wykonaniu ustugi.
. Prace awaryjne, wymagajace natychmiastowego podjecia dziatan moga by¢ zlecane w formie
ustnej lub pisemnej przez osoby upowaznione przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowiazany
jest do niezwlocznego ich podjecia. Zlecenia ustne kazdorazowo wymagaja pisemnego ich
potwierdzenia przez Zamawiajacego zgodnie z §2 ust.1 niniejszej umowy.
. Za pracg awaryjng uwaza si¢ pracg wykonang na zlecenie Zamawiajacego zloZone
po godzinie 10% dnia poprzedzajacego wymagany termin wykonania pracy lub w tym samym
dniu, a niewykonanie tej pracy w tym terminie mogloby grozi¢ Zamawiajacemu poniesieniem
strat z tytutu zakiocenia normalnego toku produkceji lub uniemozliwieniem prowadzenia akcji
ratunkowe;,
. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze powierzy¢ wykonania robot objgtych
niniejsza umowg innemu podmiotowi.

§3
. Wykonawca zobowiazany jest do przeszkolenia na wiasny koszt pracownikow w zakresie
przestrzegania szczegdlnych przepiséw obowiazujacych na terenie zakiadu gomniczego
dotyczacych bezpieczefnstwa przeciwpozarowego, zasad BHP 1 regulaminu Pracy
obowiazujacego u Zamawiajacego oraz przepisow okreslonych w zataczniku nr 3 do niniejszej
UMOWY.
. Wykonawca zabezpieczy 1 bedzie utrzymywal w stalej dyspozycyjnosci niezbedny
do realizacji zasad bezpieczenstwa przeciwpozarowego sprzet gasniczy w uzytkowanych przez
siebie obiektach i pomieszczeniach oraz w czasie wykonywania ustug w ramach niniejszej
UMowy.
. W zakresie przestrzegania zasad porzadku i dyscypliny pracy pracownikow Wykonawcy
na terenie Zamawiajacego obowiazuje Regulamin Pracy Zamawiajacego.
. W zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania
Zamawiajacego o przypadkach dewastacji, kradzieZy i nieprawidlowosci w zabezpieczaniu
mienia Zamawiajacego, co nie wylacza odpowiedzialnosct Wykonawcey za szkody w mieniu
oddanym mu w uzytkowanie lub powierzonym.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufnoéci informacji, dokumentdéw i innych
danych dotyczacych Zamawiajacego, a uzyskanych w zwiazku z realizacjg tej umowy.

§4

Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za czeéciowe lub calkowite niewykonanie umowy
spowodowane silg wyzsza. ,Sita wyzsza” oznacza okolicznosci o nadzwyczajnym charakterze
spowodowane zdarzeniami losu, lub takimi zdarzeniami jak: strajki, rozruchy, wojna, katastrofy
itp., ktore wystapity po podpisaniu umowy i pozostawaly catkowicie poza kontrola stron.

Jedna ze stron moze powolaé si¢ na sile wyzsza pod warunkiem, ze druga strona zostanie
niezwlocznie powiadomiona o w/w okolicznoéciach. Gdyby te okolicznosci trwaly dhuzej niz
1 miesiac, kazda ze stron ma prawo odstapié¢ od umowy, przy czym w takim przypadku nie stosuje
si¢ postanowien §5 ust.3.

§5

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania ustug z nalezyty starannocia przy zastosowaniu

obowiazujacych przepisdw prawa oraz w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

2. Za nieterminowe wykonanie ustugi lub nieuzasadniong zwlok¢ w usuwaniu wad i usterek

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci ... % wartosci zlecenia za
kazdy dzien zwioki.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron, strona ponoszaca odpowiedzialno$c
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za przyczyng odstapienia zaplaci drugiej stronie karg umowna w wysokosci ... rig

4. Strony umowy mogg dochodzié odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadku, gdy kary
umowne nie pokrywajg poniesionej szkody.

§6

I. Faktury wystawiane beda przez Wykonawce na podstawie protokolu odbioru robot
podpisanego przez obie Strony umowy oraz w oparciu o zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Platnosci realizowane beda przelewem, z terminem platnosci 60 dni od daty otrzymania
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

3. Za fakturg wystawiona prawidlowo strony uznaja wylacznie taka fakture, do ktorej dotaczony
zostanie protokét odbioru robét oraz kitéra zawieraé bedzie numer zlecenia oraz numer, pod
ktorym niniejsza umowa zostala wpisana do rejestru umow Zamawiajacego.

4. Zadzien zaplaty uznaje sig¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane na rzecz osdb trzecich
bez zgody Zamawiajacego.

§7

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 71000,00z1
(sfownie: siedemdziesiqt jeden tysigcy zFotyCH) W POSEACH ..............oooveeeer oo

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy zwrOci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia, w ktorym uplynie okres
obowigzywania niniejszej umowy, o ile przed tym dniem nie zajda okolicznoéci uzasadniajace
zaspokojenie przez Zamawiajacego jego roszezen, o ktorych mowa w ust. 2.

4. Za pisemne powiadomienie Wydziatu Finansowego Zamawiajacego o zwrocie zabezpieczenia
odpowiedzialny jest ...,

§8
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony, tj. od dnia zawarcia do dnia 31.07.2010r.
. Odpowiedzialni za realizacje umowy:
a) zestrony Wykonawcy: ..., tel oo
b} ze strony Zamawiajacego:
— zarealizacjg i rozliczenie umowy:
.......................................... tel Lo
........................................ tel. o
- zanadzér tel oo

Zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.
Do spraw nieuregulowanych niniejsza umows stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory wynikle z niniejsze) umowy poddaje si¢ pod rozstrzygnigcie sadowi powszechnemu
wihasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Integralng cz¢s$¢ umowy stanowia zatgczniki:
- nr 1 Wykaz ustug swiadczonych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
- nr 2 Zasady platnosci za ustugi swiadczone przez Wykonawcee na rzecz Zamawiajqcego
- nr 3 Obowiqzki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Gorniczego, ustalenia

organizacyjno-techniczne
- nr 4 Wykaz sieci i instalacji Zamawiajqcego obstugiwanych przez Wykonawce

b =

oA w2

o

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgeznik nr 1 do umowy nr .............
Wykaz uslug swiadczonych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zleca Wykonawcy, 2 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé nastepujgce
ustugi :

A. Zaklad Gérniczy Sobieski w Jaworznie.

1

W zakresie eksploatacji urzadzen, sieci i instalacji cieplowniczych,

a) biezaca cksploatacja, konserwacja i naprawy magistrali cieplowniczych z rozdzielm ciepla SCE
Jaworzno III Sp. z 0.0. do poszczegdlnych rejonéw ZG Sobieski,

b) biezace utrzymanie ruchu, konserwacja i naprawy sieci cieplowniczych i wezlow cieplnych na
tereni¢ poszczegblinych rejondéw oraz obicktow ZG Sobieski zasilanych z wiw sieci,

¢) obshiga, naprawa i konserwacja wymiennikow ciepla 1 przygotowanie wody kapielowe] w lazniach
gomiczych Rejon Pilsudski i Sobieski,

d) biezaca eksploatacja instalacji ¢.0. w budynkach socjalnych i biurowych Centrum oraz ZG Sobieski,

¢) kontrola wilasciwego wykorzystania dostarczonej energii cieplnej.

W zakresie eksploataci sieci i instalacji wodnokanalizacyjnych oraz instalacji p.poz.

a) biezaca eksploatacja, konserwacja 1 naprawy sieci i instalacji wod-kan oraz instalacji p.poz zasilangj
woda pitna w obiektach Centrum oraz ZG Sobiesk,

b) biezaca eksploatacja, konserwacja 1 naprawy sieci 1 instalacii p.poz zasilanych wodg przemysiowg w
fazniach gobmiczych Rejon Pilsudski 1 Sobieski z wylaczeniem udrazniania kanalizacii,

¢) biezaca eksploatacja, konserwacja i naprawy instalacji sieci wody pitne) 1 p.poz zasilane) woda pitng
na tereni¢ Rejonow Pilsudski i Sobieski oraz szybu Leopold,

W zakresie eksploatacji elektrycznych i odgromowych.

a) biezaca eksploatacja, konserwacia i naprawy instalacji odgromowe;j 1 elektryczne) oraz sieci
elektrycznych zasilajacych zewng¢trzne oswietlenie w budynkach socjalnych 1 biurowych Centrum
oraz ZG Sobieski,

b) wykonanie okresowych przegladéw instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach socjalnych 1
biurowych Centrum oraz ZG Sobieski,

¢) wykonywanie pomiaréw i sporzadzanie protokoléw z okresowych kontroli i pomiardw
wykonywanych wg obowigzujacych w tym zakreste przepiséw 1 przekazamie ich Zamawiajacemu

d) usuwanie usterek stwierdzonych w czasie kontroli.

Planowe remonty oraz interwencyjne usuwanic awarit na urzadzeniach, sieciach i instalacjach

wymienionych powyzej na pisemne zlecenie Zamawiajacego. Realizacja tych uslug wymagaé bedzie

zakupu, dostawy 1 montazu urzadzen wraz z oddaniem ich do eksploatacji

B. Zaklad Gérniczy Janina w Libigzu.

1.

W zakresie eksploatach urzadzen, sieci 1 instalac)i cieplowniczych.

a) obshiga stacji wymiennikow c¢.0. w lazni gomicze], cechowni, budynku administracyjnym przy
cechowni, budynku administracyjnym k/bramy Libiaz, magazynic, KSRG

b) biezaca eksploatacja, przeglady, naprawy, konserwacje instalacji c.o. w obicktach socjalnych,
biurowych, warsztatowych, nadszybiach, maszynach wyciagowych

¢) biezaca eksploatacja, przeglady, naprawy, konserwacje instalacji c.w.u. w lazni gormiczej

d) biezaca eksploatacja, przeglady, naprawy, konserwacje instalacji nagrzewnic szybow 3 14

¢) obsluga instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiekcie fazni gérniczej

W zakresie eksploatacji sieci 1 instalacji wodnokanalizacyjnych oraz instalacji p.poz.

a) biezaca eksploatacja, konserwacja i naprawy siecl, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji
p.poz zasilanych woda pitng ze Zzrédel dotowych lub z rurociagu RPWiK Chrzandéw

b) obsluga hydroforu w fazm gérniczej podezas kapieli zalogi

¢) obsluga, konserwacje 1 naprawy dystrybutoréw uzdatnionej wody pitne;.

Planowe remonty oraz interwencyjne usuwanie awarii na urzadzeniach, sieciach i instalacjach

wymienionych powyZej na pisemne zlecenie Zamawiajacego. Realizacja tych ustlug wymagac bedzie

zakupu, dostawy i montazu urzadzen wraz z oddaniem ich do eksploatacji
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II. Szczegdlowy zakres uslug zwigzanych obslugg, naprawg i konserwacjg urzadzen, sieci
i instalacji:

A. Obickty Centrum w Jaworzaie.

1. Obsluga, naprawa i kenserwacja instalacji odbiorczych w budynkach Centrum
a) wykaz instalacj

wewnetrzne instalacje CO, wod-kan 1 elektryczne w budynkach Zarzadu, Ksiggowosci i Centrali
telefonicznej
instalacja o$wietlenia zewngtrznego

b) zakres uslugi

kontrola szczelnosci w instalacjach CO i wod-kan,

kontrola sprawnogci technicznej armatury odcinajacej 1 regulacyjnej,

ogledziny instalacji odbiorczych ze szezegdlnym uwzglednieniem czynnikéw wplywajacych na
bezpieczenstwo ich uzytkowania,

kontrola 1 konserwacja odwietlenia, wymiana uszkodzonych zrédet swiatla,

kontrola i konserwacja rozdzielni elektryeznych w budynkach,

kontrola stanu technicznego zabezpieczefi i polaczen elekiryeznych,

odczyty wskazan urzadzen kontrolno-pomiarowych

2. Obshiga, naprawa i konserwacja wezla cieplowniczego ,,Zarzgqd”
a) wykaz urzadzen

wezet cieplowniczy ,,.Zarzad” pracujacy dla potrzeb ogrzewania budynkow Zarzadu,
Ksiggowodci i Centrali telefonicznej

b) zakres ushugi

kontrola parametréw nosnika ciepla po stronie zasilania z sieci miejskiej,
kontrola parametréw nosnika ciepla za wymiennikiem,

niezbedne czynnosci regulacyjne,

kontrola stanu technicznego wymiennikdw typu JAD,

kontrola stanu technicznego naczyn wzbiorczych,

kontrola stanu technicznego rozdzielaczy ciepla,

kontrola stanu technicznego pomp obiegowych w wezle,

uzupelnienie wody w instalacji odbiorczej,

prédba dziatania zaworow bezpieczenstwa,

okresowe czyszezenie filtréw,

odczyty wskazan urzadzen kontroino-pomiarowych,

ustawiante nastaw na regulatora pogodowego zainstalowanego w wezle cieplnym

B. Zakiad Gérniczy Sobieski w Jaworznie.

1. Obsluga, naprawa i konserwacja stacji wymiennikéw ciepla pracujacych dla potrzeb cieplej wody
uiytkowej oraz ogrzewania laini gérniczych, przygotowanie wody kapielowej w laZniach,
gotowosc serwisowa :

a) wykaz urzadzen

stacja wymiennikow ciepla c.w.u. ,Nowa Laznia™ Rejon Sobieski

stacja wymiennikow ciepla ¢.w.u. ,.Stara Lazma” Rejon Sobieski

stacja wymiennikéw ciepla c.w.u. ,,Gérme wymienniki” Rejon Sobieski

stacja wymiennikoéw ciepla c.w.au. w budynku administracyjnym Rejon Sobieski
stacja wymiennikow ciepla c.w.u. w budynku tazni gérniczej Rejon Pitsudski
stacja wymiennikéw ciepia c.w.u. w budynku laboratorium przy ul. Krakowskiej
stacja wymiennikéw ciepla CO. ,Nowa Laznia” Rejon Sobieski

stacja wymiennikow ciepla CO ,,Stara Laznia” Rejon Sobieski

stacja wymiennikow ciepla CO w budynku laZni gémiczej Rejon Pilsudsk
agregat grzewczo-wentylacyjny Nowa Laznia” Rejon Sobieskd

agregaty grzewczo-wentylacyjne Nowa Laznia” Rejon Sobieski (4 szt.)

b) zakres ushugi
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kontrola parametréw nosnika ciepla po stronie zasilania z sieci miejskiej,

kontrola parametréw nosnika ciepia za wymiennikiem,

niezbedne czynnosci regulacyjne,

kontrola stanu technicznego wymiennikéw typu JAD,

kontrola stanu technicznego naczyh wzbiorczych,

kontrola stanu technicznego rozdzielaczy ciepla,

kontrola stanu technicznego pomp abiegowych i cyrkulacyjnych w stacji wymiennikow,

kontrola stanu technicznego zasobnikéw cieplej wody,

uzupeknienic wody w instalacji odbiorczej,

préba dziatania zawordéw bezpieczenstwa,

okresowe czyszczenie filtrow,

odczyty wskazan urzadzen kontrolno-pomiarowych,

kontrola parametréw wody zimnej zasilajacej c.w.u. do kapieli zalogi,

zapewnienie gotowoscl SETWISOWE;j:

- czas reakcji na zgloszenie awarii, jako okres liczony od momentu telefonicznego zgloszenia
awarii przez przedstawiciela Zamawiajacego do chwili powiadomienia Zamawiajacego
o analizie aktualnego stanu w zakresie planowanych dziatai:  1- 2 godz.

- czas reakcji na zgloszenie awarii, jako okres liczony od momentu telefonicznego zgloszenia
awaru przez przedstawiciela Zamawiajacego do czasu przystapienia do usuwania awari:
natychmiast po otrzymaniu zgloszenia.

2. Obsluga, naprawa i kenserwacja stac}i wymiennikéw ciepla pracujacych dla potrzeb centralnego
ogrzewania (z wylgczeniem lazni gérniczych)
a) wykaz urzadzen

stacja wymiennikéw ciepla CO w budynku administracyynym Rejon Sobieski
stacja wymiennikow ciepfa CO w budynku lampiarm Rejon Sobieski

stacja wymiennikow ciepta CO. | Sala narad” Rejon Pitsudski.

stacja wymiennikdw cieplta CO. w budynku biurowym ,,Unirem” Rejon Pitsudski
stacja wymiennikow ciepla CO. w budynku laboratorium przy ul. Krakowskiej

b) zakres ustugi

kontrola parametréw czynnika grzewczego po stronie zasilania z sieci miejskiej,
niezbgdne czynnosci regulacyjne,

kontrola stanu technicznego wymienmkow typu JAD,

kontrola stanu technicznego naczyn wzbiorczych,

kontrola stanu technicznego rozdziclaczy ciepla,

kontrola stanu technicznego pomp obiegowych w stacji wymiennikow,
uzupehienie wody w instalacji odbiorcze),

proba dzialania zaworéw bezpieczenstwa,

okresowe czyszczenie filtréw,

odezyty wskazan urzadzen kontrolno-pomiarowych,

3, Obsluga, naprawa i kenserwacja calorocznych magistral cieplowniczych.
a) wykaz sieci

magistrala cieplownicza od komory pomiarowej ,,Chopina™ SCE Jaworzno do wezia glownego
Rejonm Sobieski

magistrala cieptownicza od wezla glownego do budynkow lazni gérmiczych Rejonu Sobieski,
magistrala cieplownicza od pomostu do szybu Traugutt do budynku administracyjnego Rejon
Sobieski

magistrala ciepfownicza od stacji rozdziatu ciepla SCE Jaworzno do budynku {azni gomiczej
Rejon Pilsudski

b) zakres ustugt

kontrola szczelnosc! rurociagow,
kontrola stanu technicznego izolacji termicznej,
kontrola stanu technicznego podpdr, zawiesi 1 naciagdw,
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kontrola stanu technicznego zaworow odcinajacych, spustowych i odpowietrzajacych,
kontrola stanu technicznego kanaléw cieplowniczych,

informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidlowosciach w pracy sieci zglaszanvch
przez dostawce ciepla tj. SCE Jaworzno

4. Obsluga, naprawa i konserwacja zimowych magistral cieplowniczych.
a) wykaz sieci

magistrala cieplownicza od wezla gléwnego Rejonu Sobieski do Zakladu Mechanicznej
Przerdbki Wegla i Odsiarczalni,

magistrala cieplownicza od wezta gldwnege Rejonu Sobieski do budynku nadszybia szybu
Sobieski III,

magistrala cieplownicza od lazni gorniczej do budynku Stoléwki Rejon Pilsudski

magistrala cieptownicza od lazni gérniczej do budynku Warsztatu Naprawy Obudowy Rejon
Pitsudski.

b) zakres ushugi

« & 8 8 =

kontrola szczelnoscl rurociagow,

kontrola stanu techmcznego 1zolacji termiczne;j,

kontrola stanu technicznego podpér, zawiesi i naciggéw,

kontrola stanu technicznego zawor6éw odcinajacych, spustowych i odpowietrzajacych,
kontrola stanu technicznego kanalow cieplowniczych,

kontrola stanu technicznego weziéw cieplowniczych w obicktach przemystowych zasilanych
cieplem wysokoparametrowym,

informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidlowosciach w pracy sieci zglaszanych
przez dostawce ciepla tj. SCE Jaworzno

5. Obsluga, naprawa i konserwacja gléwnego wezla cieplowniczego Rejonu Sobieski.

a) wykaz urzadzen

glowny wezel cieptowniczy Rejonu Sobieski,

b) zakres ushigi

* & o & & »

kontrola szczelnosci rurociagow,

kontrola stanu technicznego izolacji termicznej,

kontrola stanu technicznego zawordéw odeinajacych, spustowych i odpowietrzajacych,
kontrola stanu technicznego budynku wezla,

odczyty wskazan urzadzen kontrolno-pomiarowych,

informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidlowosciach w pracy sieci zglaszanych
przez dostawcg ciepia tj. SCE Jaworzno

6. Obsluga, naprawa i konserwacja sieci wody pitnej na terenie zakladéw gérniczych.
a) wvkaz sieci

rurociag wodny od studzienki wodomierzowej przy ul. Sulinskiego do budynku ,,Starej taznt”
Rejonu Sobieski (przylacze 1)

rurociag wodny od studzienki wodomierzowej przy os. Awaryjnym do budynku ,,Nowej fazni”
Rejonu Sobieski (przylacze 2)

odgalezienie rurociagu wodnego od przylacza 1 do obiektéw Odsiarczalni,

rurociag wodny od budynku ,,Starej lazni” Rejonu Sobieski do Zakladu Mechanicznej Przerobki
Wegla 1 nadszybia szybu Sobieski III,

rurociag wodny od studzienki wodomierzowej przy ul. Krakowskiej do budynku azni gémiczej
Rejonu Pitsudski,

zbiomik wody rezerwowej Rejon Pilsudski,

rurocigg wodny od budynku tazni géricze] Rejonu Pilsudski do budynku nadszybia szybu
Helena,

rurocigg wodny od budynku lazni gérniczej Rejonu Pitsudski do Warsztatu Naprawy Obudowy 1
budynku stotowki

nurociag wodny od studzienki wodomierzowej przy wl. Sportowej do budynku laboratorium,
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* rurocigg wodny od studzienki wodomierzowej przy ul. Grunwaldzkiej do obiektéw szybu

Leopold.
b) zakres ustugi

+ kontrola szczelnosci rurociggow,

¢ kontrola stanu technicznego zbionika wody rezerwowej,

* kontrola stamu technicznego wodomierzy, zasuw, zawordw zwrotnych, zawordw spustowych,
filréw, odmulaczy i pozostalej armatury,

¢ kontrola stanu technicznego studzienek,

* kontrola stanu technicznego sieci ppoz. i hydrantéw zasilanych woda pitna,

* informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidtowosciach w pracy sieci zglaszanych
przez dostawce wody tj. MPWIiK Jaworzno

C. Zaklad Goérniczy Janina w Libigiu.

1. Obsluga, naprawa i konserwacja stacji wymiennik6w ciepla pracujgcych dla potrzeb ogrzewania
lazni gorniczej, obsluga, naprawa i konserwacja hydroferu do przygotowania wody kapielowej w
lazni, gotowosé serwisowa.

a) wykaz urzadzen

¢ stacja wymiennikow ciepla CO w lasni gornicze]

» stacja wentylacyjno-klimatyzacyjna w laZni gornicze;

¢ stacja hydroforowa do utrzymania wlasciwych parametréw wody kapielowe)
b) zakres ushigi

e kontrola parametréw noénika ciepla na zasilaniu z rurociggu NSE Sp. z o.0.

kontrola parametréw nosnika ciepla za wymiennikiem,

niezb¢dne czynnosci regulacyjne,

kontrola stanu technicznego wymiennikow plytowych, pomp obiegowych na niskim parametrze

oraz pozostalej armatury i aparatury kontrolno — pomiarowej w stacji wymiennikow

uzupeinienie wody w instalacji odbiorcze)

proba dzialania zaworow bezpieczenstwa

okresowe czyszczenie filtrow

odczyty wskazan urzadzen kontrolno-pomiarowych

kontrola stanu technicznego hydroforu do regulacji cinienia wody zimnej przeznaczongj do

kapieli

kontrola parametrow wody zimnej zasilajacej c.w.u. do kapieli zalogi

¢ wlaczanie hydroforu w przypadku spadku ci$nienia wody podczas trwania kapieli

* zapewnienie gotowosci serwisowej:

- czas reakc)i na zgloszenie awaril, jako okres liczony od momentu telefonicznego zgloszenia
awaril przez przedstawiciela Zamawiajacego do chwili powiadomienia Zamawiajacego
o analizie aktualnego stanu w zakresie planowanych dziatan: 1 -2 godz.

- czas reakcjl na zgloszenie awaril, jako okres liczony od momentu telefonicznego zgloszenia
awarii przez przedstawiciela Zamawiajacego do czasu przystapienia do usuwania awarii:
natychmiast po otrzymaniu zgloszenia.

a & 8 & » ” & @

2. Obsluga, naprawa i konserwacja stacji wymiennikéw ciepla pracujacych dia potrzeb centralnego
ogrzewania (z wylaczeniem taZni gérniczych).
a) wykaz urzadzen
e stacja wymiennikéw ciepla CO w cechowni
stacja wymiennikow ciepla CO w budynku administracyjnym przy cechowni
stacia wymiennikéw ciepla CO w budynku administracyjnym przy bramie Libiaz
stacja wymiennikow ciepla CO w budynku magazynu
stacja wymiennikow ciepla CO w budynku KSRG
b) zakres ushugi
e kontrola parametrow nosnika ciepla na zasilaniu z rarociagu NSE Sp. z o.0.
¢ kontrola parametrow nosnika ciepla za wymiennikiem,
+ niezbedne czynnosci regulacyjne
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kontrola stanu technicznego wymiennikéw typu JAD

kontrola stanu technicznego naczyn wzbiorczych

kontrola stanu technicznego rozdzielaczy ciepla

kontrola stanu technicznego pomp obiegowych w stacji wymiennikow

uzupeinienie wody w instalacji odbiorczej

proba dziatania zawordw bezpieczenstwa

odczyty wskazan urzadzen kontrolno-pomiarowych

ustawlanie nastaw na regulatorach pogodowych zainstalowanych w wezlach cieplnych
cechowni wraz z budynkiem administracyjnym oraz budynku administracyjrym przy bramie
Libigz

3. Obsluga, naprawa i konserwacja sieci wody pitnej na terenie zakladu gérniczego.
a) wykaz sieci

rurociag wodny od studzienki wodomierzowej RPWiK Chrzanéw przy bramie Libiaz do
zbiomika ppoz V=400 m’

rurociag wody pitnej dotowej od szybu nr I do zbiomika ppoz V=400 m’ wraz ze studzienka
wodomierzows

sieé rozdzielcza do mstalacji wewnatrz obicktéw ZG Janina

sie¢ rozdzielcza ppoz na terenie ZG Janina

zbiornik ppoz V=400m®

rurociag wody pitngj od studzienki wodomierzowej do obiektow przy szybie Zachodnim
rurociag wody pitnej od studzienki wodomierzowej do obiektu nastawni zdawczo-odbiorcze;
przy ul. Grzybowej

rurociag wody pitnej od studzienki wodomierzowej do obiektu nastawni przy ul. Gomiczej
rurocigg wody pitnej od studzienki wodomierzowej do obiektu posterunku kolejowego przy
ul. Lesnej

dystrybutory wody pitnej uzdatnionej

b} zakves ushagi

kontrola szczelnosci rurociggow

kontrola stanu technicznego zbiornika poz V=400m’

kontrola stanu technicznego wodomierzy, zasuw, zaworéw zwrotnych, zawordéw spustowych,
filtréw, odmulaczy i pozostalej armatury

kontrola stanu technicznego studzienek

kontrola stanu technicznego sieci ppoz oraz hydrantow wewngtrznych 1 zewnetrznych
kontrola i utrzymanie sprawnosci technicznej instalacji oraz dystrybutoréw uzdatnionej wody
pitnej

informowante Zamawiajacego o wszelkich nieprawidlowosciach w pracy sieci zglaszanych
przez dostawce wody §. RPWIK Chrzanow.

III. Obowigzki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Goérniczego wraz z ustaleniami
organizacyjno-technicznymi zawiera zalacznik nr 3,

IV. Wykaz sieci zewnetrznych i wewnetrzaych w obiektach Zamawiajacego
eksploatowanych przez Wykenawce zostal zawarty w zalaczaiku or 4.

V. Zamawiajacy moze ponadto zleca¢ Wykonawcy inne roboty wg potrzeb, ktére bedg
rozliczane Kosztorysem powykonawczym wg wezeSniej ustalonego zakresu prac oraz
indywidualnych zlecen, z zastosowaniem skladnikéw cenotwérczych okreslonych
w zalgczniku nr 2.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA
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Zalqcznik nr 2 doumowy nr .. ... .. ...

Zasady platnosci za ustugi Swiadczone przez Wykonawce na riecy Z amawiajqcego.

1. Zakres ustug z ceng

Lp.

Zakres ushug

Cena netto

VAT

L

Centrum

1

Obstuga, naprawa i konserwacja instalacji odbiorczych w budynkach
Centrum.

%

Obstuga, naprawa i konserwacja wezia cieplowniczego Zarzad”.

...... %

ZG Sobieski

Obstuga, naprawa i konserwacja stacji wymiennikéw ciepta pracujacych
dla potrzeb cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania fazni gérniczych,
przygotowanie wody kapielowej w fazniach, gotowost serwisowa.

...... %

Qbstuga, naprawa i konserwacja stacji wymiennikow ciepia pracujacych
dia potrzeb centrainego ogrzewania {z wylgczeniem tazni gérniczych).

...... %

Obstuga, naprawa i konserwacja caforocznych magistral cieplowniczych.

...... %

Obstuga, naprawa i konserwacja zimowych magistral cieplowniczych.

...... %

Obsluga, naprawa i konserwacja giéwnego wezla cieplowniczego
Rejonu Sobieski,

...... %

Obsluga, naprawa i konserwacja sieci wody pitnej na terenie zaktadow
gorniczych.

...... %

ZG Janina

Obstuga, naprawa i konserwacja stacji wymiennikéw ciepla pracujacych
dia pofrzeb ogrzewania fazni gorniczej, obstuga, naprawa i konserwacja
hydroforu do przygotowania wody kapiclowe] w fazni, gotowosé
serwisowa.

...... %

Obsluga, naprawa i konserwacja stacji wymiennikow ciepta pracujacych
dla potrzed centrainego ogrzewania (z wytaczeniem tazni gorniczych).

...... %

Obstuga, naprawa i konserwacfa sieci wody pitnej na terenie zaktadu
gorniczego.

...... %

Remonty i usuwanie awarii

Planowe remonty oraz interwencyjne usuwanie awarii na urzadzeniach,
sieciach i instalacjach wymienionych w zalgczniku nr 1 do czeéci
techniczne] wymagarn ofertowych wykonywane bgda na pisemne
ziecenie Zamawiajacego i rozliczane kosziorysem powykonawczym
z uwzglednieniem stosowanych przelicznikow dia poszczegolnych robot
wg zasad okrelonych w  biuletynie ,ORGBUD-SERWIS®
i wg wydawnictwa ,SEKOCENBUD"™:

- stawka robocizny netto

- narzut kosztow ogoéinych

- zysk kalkulowany

- stawka robocizny z dodatkami

- koszty zakupu {ficzone od wartosci zuzytych materialow)
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L1, Wszystkie uslugi realizowane beda na podstawie pisemnych zlecen Zamawiajacego
okreslajacych w szczegblnoici szczegolowy zakres robot, termin realizacji oraz czasokres ich
trwarna,

1.2, Szczegblowy zakres ustug zwiazanych obsluga, naprawa i konserwacja urzadzen, sieci
i instalacji przedstawiono w pozycji Il zalacznika nr 1.

1.3. Ceny jednostkowe okreSione w powyzszej tabeli zostaly tak skalkulowane, ze moga one byé
wykonywane zaréwno w dni robocze, $wiateczne, jak i ustawowo wolne od pracy bez wplywu
na zmiang tych cen.

1.4, Ceny jednostkowe dla ustug okre§lonych w pozycjach I, II i IIT uwzgledniaja koszty
materialoéw, ktore zostang zuzyte przez Wykonawce w trakcie drobnych napraw wynikajacych
z biezacego uzytkowania urzadzen, sieci lub instalacji.

1.5. Wszystkie awarie urzadzen, sieci lub instalacji zauwazone przez Oferenta w trakcie ich
obslugi beda niezwlocznie zglaszane Zamawiajacemu, ktéry podejmie decyzje o sposobie
oraz terminie ich usuniecia.

2. Ceny beda stale w okresie obowigzywania umowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Zalgcznik nr 3 do umowy nr .............

Obowiazki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Gérniczego,
ustalenia organizacyjno techniczne.
§1

Prace wykonywane przez Wykonawce na terenie Zakladow Gérniczych Potudniowego Koncernu

Weglowego S.A. prowadzone beda w oparciu o nastgpujgce akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.1994 nr 27, poz.96
z pdZniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gomiczych (Dz.U.2002
nr 139, poz.1169) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach
gorniczych ( Dz.U.2006 nr 124, poz. 863)

7 pdzniejszymi zmianami.

3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (DZ.U. 1908 nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr.169. poz. 1650 z
pOzniejszymi zmianami),

5. Ustawa o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkéw przy pracy i choréb
zawodowych z dnia 30 pazdziernika 2002r. (Dz.U.2002 nr.199, poz.1673 z
pdZniejszymi zmianami).

§2.
Zakyres koordynacji i dozoru ruchu ze strony Zamawiajacego

1. Dyrektor Techniczny poszczegdlnego Zaktadu Gorniczego, 1 zastgpea kierownika
Ruchu Zaktadu Gomiczego Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. odpowiedzialny
jest za caloksztalt zagadnient zwiazanych z zatrudnianiem firm $wiadczacych ustugi w
ruchu Zaktadéw Gérniczych Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. w tym za
akceptacje stosowanych projektéw technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe
wykonanych prac.

2. Kierownik Dzialu Robét Gomiczych poszczegblnych Zaktadoéw Gomiczych
Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. odpowiedzialny jest za caloksztalt realizacii
odpowiedniej umowy, w szczegdlnosci za realizacje harmonogramu robot okreslonego
umowa, opracowywanie projektow technicznych, nadzér nad zgodnoscig prowadzonych
robot z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i
technologiami wykonywanych prac oraz sporzadzenie protokolow odbioru robot
bedacych podstawg rozliczania wykonywanych ushug.

3. Za koordynacje oraz nadzor nad robotami w poszezegdinych branzach odpowiedziaini sa:

a) Giéwny Mechanik Urzadzen Dotowych — w zakresie robot mechanicznych,

b) Giéwny Elektryk — w zakresie robét elektrycznych,

c) Pelnomocnik Dyrektora Zaktadu Gomiczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
— w zakresie spraw dotyczacych Dokumentu Bezpieczenstwa, w tym analizy i oceny
ryzyka zawodowego.

4. Nadzér nad pracownikami Wykonawey sprawowacé bedzie osoba dozoru wyzszego
Dzialu Ruchu poszczegolnych Zaktadéw Gomiczych , na zlecenie, ktdrego roboty te sa
wykonywane.

5. Do w/w osoby dozoru przed podjeciem prac, Wykonawca winien dostarczy¢ ewidencjg
pracownikow, ktorzy moga wykonywac prace w ruchu Zakladu Gérniczego t:

a) zapoznanych z ruchem Zakiadu Gormiczego,
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b} przeszkolonych w zakresie stosowania srodkéw ochrony drog oddechowych,
c) posiadajacych wazne orzeczenie lekarskie, w tym niezbedne badania specjalistyczne,
dopuszczajace do pracy w ruchu Zaktadu Gérniczego.

. Osoba dozoru wyzszego danej zmiany wyznacza imiennie osobe (osoby) dozoru ruchu
Zaktadu Gomiczego sprawujac bezposredni nadzor nad pracownikami Wykenawey od
chwili zgloszenia si¢ w Zakltadzie Gomiczym do czasu jego opuszczenia,

. Wyznaczenie imiennie osoby dozoru ruchu sprawujace nadzor nad pracownikami
Wykonawcy zobowiazane sa do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego przed
podjeciem przez w/w pracownikow czynnosci w Zakladzie Gorniczym.

. Fakt przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego i zapoznania si¢ z wystepujacymi
zagrozeniami na terenie Zaktadu Gorniczego nalezy odnotowac w ksiazce instruktazy
oddziatu w rejonie ktorego wykonywane bedg prace, za potwierdzeniem osob
przeszkolonych.

§3
Wykonawce zobowiazuje si¢ do:

. Przestrzegania procedur obowiazujacego w Poludniowym Koncernie Weglowym S A
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia , Srodowiskiem i BHP w zakresie
zarzadzania BHP oraz zarzgdzania srodowiskowego podczas wykonywania prac w
ruchu zaktadu gérniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-13001,
obligatoryjnego zglaszania wypadkow przy pracy, chorob zawodowych 1 zagrozen
potencjalnie wypadkowych wérdd pracownikéw Wykonawcey podczas wykonywania
ustugi na rzecz Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.

. Prowadzenia dokumentacji zwigzanej z zatrudnieniem pracownikoéw zawierajace;:

a) aktualny wykaz kierownictwa dozoru ruchu oraz pracownikéw zatrudnionych w ruchu
odpowiedniego Zakladu Gorniczego,

b) zaswiadczenia o odbytych szkoleniach wstgpnych i okresowych,

¢) za$wiadczenia o ukohczeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikow firm
swiadczacych ustugi w ruchu odpowiedniego zaktadu gorniczego,

d) zaswiadczenia o waznych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychelogicznych lub
innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

e) wykaz pracownikow zapoznanych z czeécig Dokumentu Bezpieczenstwa wlasciwg dla
charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego
wykonywania prac,

Powyzsza dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ na zadanie

odpowiednich stuzb Zamawiajacego.

. Prowadzenia obowiazujacej dokumentaciji stosownie do wymagan Prawa Geologicznego
i Gorniczego. Prawa Budowlanego i innych przepisow wykonawczych.

. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robot, w przypadku powstania na tych
robotach stanu zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw lub bezpieczefistwa ruchu
Zakladu Gomiczego w strefie zagrozenia, wycofania pracownikoéw w bezpieczne
miejsce, niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego oraz
przystapienia dostepnymi srodkami do usuwania zagrozenia.

. Dziatania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcjt ratowniczej (zorganizowane]

przez Zamawiajacego zgodnie z zasadami techniki gorniczej 1 obowigzujacymi

przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrozenia
wymagajacego interwencji stuzb ratownictwa gorniczego.

. Przestrzegania wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska okreslonych w

obowiazujacych w Potudniowym Koncernie Weglowym S.A. procedurach:

a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektéw srodowiska,

b) P-3.2 Procedura postgpowania z odpadami,
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¢) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego monitorowania i pomiaréw dla znaczacych
aspektdéw srodowiskowych oraz oceny zgodnosci z wymaganiami prawnymi i innymi
wymaganiami.

7. Transport sprzetu, urzadzefi i materialéw Wykonawey na terenie zaktadu zapewni
Zamawiajacy.

8. Sposob ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczegobinych pracownikow
Wykonawcy na terenie Zamawiajgcego:

- wszyscy Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sa zgltasza¢ dozorowi oddzialu uzytkownika
przybycie do rejonu oddziatu,

- po zakonczeniu robot fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracownikow
Wykonawcy musi by¢ kazdorazowo zgloszony osobie dozoru wyzszego Zamawiajgcego.

9, W przypadku nieprzestrzegania obowiazujacych przepiséw i niedopelniania
postanowien niniejszych ustalen przez Wykonawcee (jego pracownikéw) osoby
nadzorujace i dozorujace roboty ze strony Zamawiajacego maja obowigzek
odpowiednio odsunigcia pracownikow Wykonawcy od robot z ich wstrzymaniem
wilgcznie,

10. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonywanie prac przez swoich pracownikéw w zgodzie z
przepisami BHP i Regulaminem Pracy obowigzujacymi u Zamawiajgcego i za zgodnosc
wykonywanych prac z zatwierdzong technologia i instrukcjami stanowiskowymi.

11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli znajomosci technologii i instrukcji
stanowiskowych przez pracownikow Wykonawcy.

12.W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktéremu ulegl pracownik Wykonawcy, zobowiazany
jest on, o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 77 Prawa
Geologicznego i Gérniczego.

13.Ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku oraz sporzadzenie wymagane; dokumentacj
powypadkowej wykona stuzba BHP Wykonawcy - stosowanie do Rozporzadzenia Rady
Ministréw z 21.04.1992r. (Dz.U. nr 37, poz. 160).

14 Wykonawca w razie zaistnienia wypadku obowigzany jest zapewnic :

a) niezwloczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego i powiadomié
dyspozytora Zamawiajacego o zdarzeniu,

b) zabezpieczenie miejsca wypadku,

¢) udostepnienie niezbednych informacji i materialoéw shuzbie BHP Zamawiajacego.

15. Za zatrudnienie sanitariuszy w swoich zespolach oraz za ich wyposazenie w S$rodki
opatrunkowe odpowiedzialny jest Wykonawea.

16. Zamawiajacy zapewnia w naglych przypadkach udzielenie pierwszej pomocy punkcie
medycznym zakladu goémiczego i transport poszkodowanego w celu udzielenia pomocy
lekarskiej. Powyzsza ustluga bedzie realizowana na zasadach takich samych jak dla
pracownikow Zamawiajgcego.

17. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do S$wiadczenia na rzecz Wykonawcy odplatnych ustug
niezbednych dla realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

Ustugi te Zamawiajacy bedzie Swiadczyl na podstawie odrebnie zawartych umow, na zasadach
okreslonych w aktualnym ,Cenniku oplat dla podmiotow zewnetrznych wspélpracujgcych
z Poludniowym Koncernem Weglowym S. A

18. Zasady okreslone w niniejszym zalaczniku maja odpowiednie zastosowanie w przypadku
podzlecenia robdt przez Wykonawcee innemu podmiotowi.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Zatqcznik nr 4do umowy nr .. .. ... ...
Wykaz sieci i instalacji Zamawiajacego obshugiwanych przez Wykonawce

Zakiad Gorniczy Sobieski w Jaworznie.
L Zewnetrzne sieci techniczne bedace gldwnymi zasilaniami do obiektéw Zamawiajacego :
1. Glowna magistrala cieplownicza z Rozdzielni Ciepta EC-1 do stacji wymiennikow
ciepta w Laini gérmczej Pilsudski.
2. Glowna magistrala cieplownicza z Komory Pomiarowej SCE Sobieski do wezla
glownego c.o. rejon Sobieski.
3. Gtowne zasilanie wody pitnej z sieci miejskiej do obiektow Zamawiajacego w rejonach
Pitsudski 1 Sobieski oraz szybu ,,Leopold”.
I Gloéwne wezly cieplne Zamawiajacego :
Wezel c.o. oraz stacja wymiennikéw c.w.u. w tazni gorniczej Rejon Pitsudski.
Stacja wymiennikéw c.o. i c.w.u. w Laboratorium chemicznym.
Giéwny wezel cieplowniczy Rejon Sobieski.
Wezel c.o. oraz stacja wymiennikow c.w.u. ,Stara Laznia” Rejon Sobieski.
Wezet c.o. oraz stacja wymiennikéw c.w.u. ,Nowa LaZnia” Rejon Sobieski.
Wezet ¢.0. oraz stacja wymiennikow c.w.u. ,,Gorne Wymienniki” Rejon Sobieski.
Stacja wymiennik6w ¢.0. i ¢.w.u. w biurowcu Rejon Sobieski.
I Wewnetrz:ne sieci techniczne oraz instalacje w obiektach Zamawiajacego zlokalizowanych
na terenie Rejondw Pitsudski i Sobieski, oraz szybu Leopold zakresie :
Sieci 1 instalacje c.o.
Sieci 1 instalacje c.w.u.
Sieci i instalacje wody pitne;.
Sieci p.poz. zasilane woda pitna.
Instalacje wody przemystowej w taZniach gérniczych.
Instalacje kanalizacyjne.
V. Slec1 i instalacje ¢.0., c.w.u., wod-kan i elektryczne w n/w obiektach Centrum:
1. Budynek Zarzadu.
2. Budynek Ksiegowosci ul. Zacisze 2.
3. Budynek centrali telefoniczne;.

N RN
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Zakiad Gérniczy Janina w Libigzu.
L Wewnetrzne sieci techniczne oraz instalacje w obiektach Zamawiajacego.

1. Instalacje wodne c.o. wysokiego parametru w obiektach:
a) lazni gorniczej
b) nadszybia szybunr3i4
¢) pomostu zalogi
d) laboratorium i lampiarm
¢) emulgatornt
f) pomostu faznia - lJampownia
g) budynku maszyny wyciagowej szybu nr 4
h) Janeczki i zrzutu awaryjnego
) szybdwnr3inrd
J) sztolni i sal szkoleniowych
k) garazu przy stolowce
) KSRG

2. Instalacji parowe ¢.0. w obiektach:
a) hali sprgzarek i biur oddzialow EUP, MSz1 NTA
b) kuzni

3. Stacje wymiennikéw i instalacji niskiego parametru c.o. w obiektach:
a) lazni gornicze)
b) cechowni
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¢} budynku administracyjnego

d) budynku administracyjnego przy bramie LibigZz

€) magazynu

f) KSRG

Instalacje ¢.w.u. w fazni gornicze;.

Rurociag przesylowy c.o. z kotlowni do Upadowej Janeczka.

Hydrofor w tazni gornicze;.

Sieé wody pitnej w granicach: zawér odcinajacy na przylaczu z RPWiK Chrzanéw,
zawér odcinajacy w studzience wodomierzowej wody pitnej dolowej, zbiornik wody
ppoz o pojemnosci 400 m’.

Instalacje wodne w obiektach ZG Janina (poza zaktadem przerobki).

9. Instalacje kanalizacyjne w obiektach ZG Janina (poza zakltadem przerébki).

o s

o

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przetarg nr qemq 35

WUstugi w zakresie eksploatacji urzadzen i sieci cieplowniczych, elekirycznych, wodnokanalizacyjnych
Poludniowego Koncernu Weglowege S.A”




